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Tipo de amostra: Aguas de ransumo humano Data de Recolha: 06/02/2023

Colheita: . , Avis) - T.rua Data de Recepgao: 06/02/2023

Zona de Abastecimento: Avis/Benavila/Alcorrego-(2023) Data Inic. Andlise:  06/02/2023

Colhida por: Laboratério Data Fim Analise: 07/02/2023

Relatério / ID: 2300234 / 2301870 Data de Emisséao: 10/02/2023

A amostragem encontra-se incluida no ambito da acreditagdo - PAG16 (2021-11-15), ISO 5667-5:2006 e ISO 19458:2006.

Hora da Colheita:09:40 Desinfectante Residual (Cloro residual) (mg/L CI2):.

Ensaio Resultado Incerteza Unidade Limite Lei (a) VR

Escherichia coli 0 - ufc/100 mL 0 -

ISO 9308-1:2014/Amd1:2016

Bactérias Coliformes (Coliformes 0 - ufc/100 mL 0 -

totais)

1ISO 9308-1:2014/Adm1:2016

Desinfectante residual (Cloro 0,66 13% (1) mg/L CI2 - 0,2-0,6

residual - analise campo)
Método Interno PTQ 152 (2019-01-28)

Declaragao de conformidade

Os Parametros analisados cumprem os valores paramétricos do Decreto Lei 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto Lei 152/2017, de 7
de dezembro - Qualidade da agua destinada ao consumo humano.

Incerteza ndo é considerada na avaliagéo da conformidade

LLA; el \/C_."_Au.:

Diretora Técnica
Soénia Varino

PTQ, PTM e PAG indica métodos internos do laboratério. "SMEWW" indica "Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater", "LAE" indica
"L' Analyse des Eaux" Rodier.

De acordo com as especificagbes do cliente/legislagao aplicavel: Limite Lei (a) - Valor paramétrico; VR - Valor recomendado; UFC - Unidades formadoras de
colonias; Lq - Limite de quantificagao e LD - Limite de Detecéao.

A designagao "Azoto amoniacal" é equivalente a "Aménio"; a designagao " Hidrocarbonetos Totais" ¢ equivalente a "Oleos Minerais".

No calculo referente a soma de resultados individuais considera-se que: quando uma ou mais parcelas individuais sao inferiores ao limite de quantificagédo
(Lg) do método, mas pelo menos uma das parcelas € quantificavel, o resultado é apresentado ignorando-se a(s) parcela(s)inferiores ao Lq. Quando todas

as parcelas séo inferiores ao Lq, o resultado da soma ¢ indicado como inferior & soma dos Lq individuais.

A medida da incerteza é expressa como incerteza expandida para um factor de K = 2, representando um intervalo de confianga de aproximadamente 95 %.

Para os parametros fora do ambito da acreditagdo, a Declaragdo de Conformidade também se encontra fora do Ambito da Acreditagéo .

Os ensaios assinalados com (*) nao estdo incluidos no ambito da acreditagéo do A.Logos. Os ensaios assinalados com (**) sdo contratados a laboratério
com ensaio acreditado e nao incluidos no &mbito de acreditagédo do A .Logos. Os ensaios assinalados com (****) sdo subcontratados com ensaio ndo
acreditado.

Este relatério ndo deve ser reproduzido, a ndo ser na integra, sem o acordo escrito do laboratério. Os Resultados referem-se exclusivamente aos itens
ensaiados. As opinides ou pareceres expressos neste Relatério de Ensaio ndo estao incluidos no ambito da acreditagao.

(1) - Incerteza Medicdo (Um) (Amostragem+Analise) a Amostragem e a Andlise estdo no ambito da acreditagao - Incerteza Amostragem (Uam), os
pardmetros s&o contratados - Incerteza Analise (Uan)- a amostragem fora do ambito da acreditagdo ou s@o parametros microbiologicos.Nos parametros
microbiologicos a incerteza da amostragem (Uam) é 9%. para calcular a Um= (RAIZQ((Uam/2)"2)+(Uan/2)"2))x2

(a) As Entidades Gestoras em alta responsaveis pelo tratamento, o VA para o parametro Trihalometanos no ponto de entrega deve ser 80 mg/L.O valor



