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CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NA
ZONA DE ABASTECIMENTO DE VALONGO

Em conformidade com o Dec. Lei n.2 152/2017 de 7 de dezembro de 2017, procedeu-se a verificagdo da qualidade da dgua
da rede publica, através de andlises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade
da Agua (PCQA) aprovado

Valor Valores obtidos N.2 o N.2 Andlises (PCQA) o
i i Paramétrico Anilises o ey
Rarametro (dnidades) (VP) fixado no | Minimo | M&ximo | superiores SHmprmento Agendadas | Realizadas Anslises
do VP Realizadas
DL 152/2017 VP

Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 0 0 100% 2 2 100%

Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 0 0 100% 2 2 100%

Desinfetante residual (mg/L) - 0,6 0,6 2 2 100%
Aluminio (ug/L Al) 200 0 0 0 - 0 0 -
Amonio (mg/L NH,) 0,50 0 0 0 - 0 0 -
Numero de colénias a 22 °C (N/ml) Sem alteragao anormal| 0 0 0 0 —
Numero de colénias a 37 2C (N/ml) Sem alteragao anormal 0 0 0 0 o=
Condutividade (uS/cm a 202C) 2500 0 0 0 - 0 0 ---
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 0 0 0 -—- 0 0 ---
Cor (mg/L PtCo) 20 0 0 0 - 0 0 -
pH (Unidades pH) 26,5 e <9 0 0 0 0 0 -
Ferro (ug/L Fe) 200 0 0 0 - 0 0 -
Manganés (ug/L Mn) 50 0 0 0 0 0
Nitratos” (mg/L NO;) 50 0 0 0 0 0
Nitritos (mg/L NO,) 0,5 0 0 0 — 0 0 -—
Oxidabilidade (mg/L O5) 5 0 0 0 - 0 0 -
Cheiro a 252C (Factor de diluicao) 3 0 0 0 --- 0 0 -
Sabor a 252C (Factor de diluigdo) 3 0 0 0 0 0 -
Turvagdo (NTU) 4 0 0 0 - 0 0 ---
Antiménio (ug/L Sb) 5 0 0 0 --- 0 0 -
Arsénio (ug/L As) 10 0 0 0 - 0 0 ---
Benzeno (ug/L) 1,0 0 0 0 - 0 0 --
Benzo(a)pireno (ug/L) 0,010 0 0 0 - 0 0 -
Boro (mg/L B) 1,0 0 0 0 - 0 0 -
Bromatos (ug/L BrO3) 10 0 0 0 - 0 0 -
Cadmio (ug/L Cd) 5,0 0 0 0 - 0 0 -
Célcio (mg/L Ca) - 0 0 0 0 -
Chumbo (pg/L Pb) 10 0 0 0 - 0 0 -
Cianetos (ug/L CN) 50 0 0 0 - 0 0 -
Cloratos (mg/I ClO2) 0,7 0 0 0 - 0 0 -
Cloritos (mg/I ClO) 0,7 0 0 0 - 0 0 -
Cobre (mg/L Cu) 2,0 0 0 0 - 0 0 -
Crémio (ug/L Cr) 50 0 0 0 - 0 0 -
1,2 — dicloroetano (ug/L) 3,0 0 0 0 - 0 0 -
Dureza total (mg/L CaCO3) — 0 0 0 0 ---
Enterococos (N/100 mL) 0 0 0 0 --- 0 0 -
Fluoretos (mg/LF) 1,5 0 0 0 - 0 0 -
Magnésio (mg/L Mg) - 0 0 0 0 ---
Mercurio (ug/L Hg) 1 0 0 0 --- 0 0 ---
Niquel (ug/L Ni) 20 0 0 0 - 0 0 -
Selénio (ug/L Se) 10 0 0 0 - 0 0 -
Cloretos (mg/L Cl) 250 0 0 0 - 0 0 -
S6dio (mg/L Na) 200 0 0 0 - 0 0 -
Dose Indicativa Total (mSv/ano) 0,10 0 0 0 -— 0 0 -—-
Actividade alfa total (referida a Am) (Bq/ L) 0,10 0 0 0 - 0 0 -

Actividade beta total (referida a K) (Bq/L) 1,0

Sulfatos (mg/L SO,4) 250 0 0 0 - 0 0 -
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L): 10 0 0 0 -—- 0 0 -
Tetracloroeteno(ug/L) - 0 0 0 0 -—
Tricloroeteno(ug/L) - 0 0 0 0 -
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (ug/L): 0,10 0 0 0 -— 0 0 -




Benzo(b)fluoranteno (ug/L) - 0 0 0 0 ---
Benzo(k)fluoranteno (ug/L) - 0 0 0 0 ---
Benzo(ghi)perileno (ug/L) - 0 0 0 0 ---
Indeno(1,2,3-cd)pireno(ug/L) —- 0 0 0 0 ---
Trihalometanos - total (pug/L): 100 0 0 0 - 0 0 ---
Cloroférmio(pg/L) - 0 0 0 0 -
Bromoférmio(ug/L) — 0 0 0 0 -
Bromodiclorometano(ug/L) -— 0 0 0 0 -
Dibromoclorometano(ug/L) -— 0 0 0 0 ---
Pesticidas — total (ug/L) 0,50 0 0 0 - 0 0 -
Alacloro (ug/L) 0,10
Clortolurdo (ug/L) 0,10

Bentazona (ug/L) 0,10 0 0 0 - 0 0 -
Terbutilazina (ug/L) 0,10 0 0 0 - 0 0 -
Desetilterbutilazina (pg/L) 0,10 0 0 0 --- 0 0 -
Atrasina (ug/L) 0,10 0 0 0 - 0 0 ---
Desetilatrazina (ug/L) 0,10 0 0 0 --- 0 0 ---
MCPA (ug/L) 0,10 0 0 0 - 0 0 -
Ometoato (pug/L) 0,10 0 0 0 - 0 0 -
Clorpirifos (ug/L) 0,10 0 0 0 - 0 0 ---
Linurdo (ug/L) 0,10 0 0 0 0 0 ---
Imidaclopride (pg/L) 0,10 0 0 0 - 0 0 -
Dimetoato (ug/L) 0,10 0 0 0 - 0 0
Metolacloro (ug/L) 0,10 0 0 0 --- 0 0 -
Oxadiazdo (ug/L) 0,10 0 0 0 - 0 0 -—

Radioatividade: (Bq/l)
Rad3o (Bqg/l) 500 0 0 0 - 0 0 ---

Zona de abastecimento controlada: Valongo

Informagdo complementar relativa a averiguagdo das situages de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas): Em relagio ao atual edital
(Edital N23/2022_2° Trimestre de 2022), os resultad/os:;r;cgnt{?m-se em conformidade com os valores paramétricos (Dec. Lei n.2 152/2017 de 7 de

dezembro de 2017). St
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ZONA DE ABASTECIMENTO DE PISAO

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NA

Em conformidade com o Dec. Lei n.2 152/2017 de 7 de dezembro de 2017, procedeu-se a verificacdo da qualidade da dgua
da rede ptiblica, através de analises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade
da Agua (PCQA) aprovado

Valor Valores obtidos N.2 e N.2 Anélises (PCQA) o
5 ; Paramétrico Andlises 7 iy
Parametro (unidades) : Ak b x Cumprimento ; Analises
(VP) fixado no | Minimo | Maximo | superiores dovp Agendadas | Realizadas Reblaihs
DL 152/2017 VP

Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 0 0 100% 2 2 100%

Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 0 0 100% 2 2 100%

Desinfetante residual (mg/L) --- 0,8 >1,5 2 2 100%
Aluminio (pug/L Al) 200 0 0 0 - 0 0 -
Aménio (mg/L NHy) 0,50 0 0 0 0 0
Numero de colénias a 22 eC (N/ml) Sem alteragdo anormal 0 0 0 0 an
Numero de colénias a 37 eC (N/ml) Sem alteragao anormal| 0 0 0 0 iy
Condutividade (uS/cm a 202C) 2500 0 0 0 --- 0 0 --
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 0 0 0 - 0 0 -
Cor (mg/L PtCo) 20 0 0 0 --- 0 0 -
pH (Unidades pH) 26,5 e <9 0 0 0 - 0 0 ---
Ferro (ug/L Fe) 200 0 0 0 - 0 0 -
Manganés (ug/L Mn) 50 0 0 0 - 0 0 -
Nitratos” (mg/L NO;) 50 0 0 0 0 0
Nitritos (mg/L NO,) 0,5 0 0 0 - 0 0 -
Oxidabilidade (mg/L 0,) 5 0 0 0 --- 0 0 -
Cheiro a 252C (Factor de diluigdo) 3 0 0 0 - 0 0 -
Sabor a 252C (Factor de diluigdo) 3 0 0 0 --- 0 0 ---
Turvacgdo (NTU) 4 0 0 0 --- 0 0 ---
Antiménio (ug/L Sb) 5 0 0 0 - 0 0 -
Arsénio (ug/L As) 10 0 0 0 --- 0 0 ---
Benzeno (ug/L) 1,0 0 0 0 --- 0 0 ---
Benzo(a)pireno (ug/L) 0,010 0 0 0 - 0 0 ---
Boro (mg/L B) 1,0 0 0 0 - 0 0 -
Bromatos (ug/L BrO;) 10 0 0 0 - 0 0 -
Cadmio (ug/L Cd) 5,0 0 0 0 0 0
Cilcio (mg/L Ca) - 0 0 0 0 ---
Chumbo (ug/L Pb) 10 0 0 0 --- 0 0 -
Cianetos (pg/L CN) 50 0 0 0 - 0 0 ---
Cloratos (mg/I Cl02) 0,7 0 0 0 - 0 0 -
Cloritos (mg/I CIO) 0,7 0 0 0 - 0 0 --
Cobre (mg/L Cu) 2,0 0 0 0 - 0 0 -
Crémio (ug/L Cr) 50 0 0 0 - 0 0 -
1,2 — dicloroetano (ug/L) 3,0 0 0 0 - 0 0 ---
Dureza total (mg/L CaCO3) - 0 0 0 0 -
Enterococos (N/100 mL) 0 0 0 0 - 0 0 -
Fluoretos (mg/LF) 1,5 0 0 0 - 0 0 -
Magnésio (mg/L Mg) - 0 0 0 0 -
Mercurio (ug/L Hg) 1 0 0 0 0 0
Niquel (ug/L Ni) 20 0 0 0 - 0 0 -
Selénio (ug/L Se) 10 0 0 0 - 0 0 -
Cloretos (mg/L Cl) 250 0 0 0 --- 0 0 -
Sédio (mg/L Na) 200 0 0 0 - 0 0 -
Dose Indicativa Total (mSv/ano) 0,10 0 0 0 - 0 0 -
Actividade alfa total (referida a Am) (Bq/ L) 0,10 0 0 0 - 0 0 -

"|Actividade beta total (referida a K) (Bq/L) 1,0

Sulfatos (mg/L SOy4) 250 0 0 0 - 0 0 -
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ng/L): 10 0 0 0 --- 0 0 -
Tetracloroeteno(ug/L) --- 0 0 0 0 -
Tricloroeteno(pg/L) - 0 0 0 0 -
Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos (ug/L): 0,10 0 0 0 - 0 0 -




Benzo(b)fluoranteno (ug/L) - 0 0 0 0 -
Benzo(k)fluoranteno (ug/L) - 0 0 0 0 ---
Benzo(ghi)perileno (ug/L) - 0 0 0 0 -
Indeno(1,2,3-cd)pireno(ug/L) - 0 0 0 0 -
Trihalometanos - total (ug/L): 100 0 0 0 - 0 0 ---
Cloroférmio(ug/L) - 0 0 0 0 -—-
Bromoférmio(ug/L) -— 0 0 0 0 -—-
Bromodiclorometano(ug/L) - 0 0 0 0 -
Dibromoclorometano(pg/L) --- 0 0 0 0 -
Pesticidas — total (ug/L) 0,50 <0,030 | <0,030 0 --- 1 1 100%
Alacloro (ug/L) 0,10
Clortolurdo (ug/L) 0,10
Bentazona (ug/L) 0,10 <0,03 | <0,03 0 1 1 100%
Terbutilazina (ug/L) 0,10 <0,005 | <0,005 0 --- 1 1 100%
Desetilterbutilazina (ug/L) 0,10 <0,005 | <0,005 0 - 1 1 100%
Atrazina (ug/L) 0,10 <0,030 | <0,030 0 - 1 1 100%
Desetilatrazina (ug/L) 0,10 <0,030 | <0,030 0 - 1 1 100%
MCPA (ug/L) 0,10 <0,03 <0,03 0 - 1 1 100%
Ometoato (ug/L) 0,10 <0,02 | <0,02 0 1 1 100%
Clorpirifos (ug/L) 0,10 <0,03 | <0,03 0 - 1 1 100%
Linurdo (ug/L) 0,10 <0,005 | <0,005 0 1 1 100%
Imidaclopride (ug/L) 0,10 <0,005 | <0,005 0 --- 1 1 100%
Dimetoato (ug/L) 0,10 <0,005 | <0,005 0 --- 1 1 100%
Tebuconazol (ug/L) 0,10 <0,005 | <0,005 0 --- 1 1 100%
Metolacloro (ug/L) 0,10 <0,030 | <0,030 0 --- 1 1 100%
Oxadiazdo (ug/L) 0,10 <0,005 | <0,005 0 - 1 1 100%
Radioatividade: (Bq/l)
Rad3o (Bq/l) 500 0 0 0 - 0 0 -

Zona de abastecimento controlada: Pisio

Informacdo complementar relativa a averiguagéo das situagGes de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas): Relativamente ao atual

edital (Edital N23/2022_2¢2 Trimestre de 2022), o; 0s encontram-se em conformidade com os valores paramétricos (Dec. Lei n.2 152/2017 de 7
de dezembro de 2017). W,

A Vereadora da Camara: ‘ (Inés Filipe Pereira da Fonseca) 12 de julho de 2022




G CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NA
CUE ZONA DE ABASTECIMENTO DE MONTE DOS BORREGOS
a Vv it s ,
Em conformidade com o Dec. Lei n.2 152/2017 de 7 de dezembro de 2017, procedeu-se a verificacio da qualidade da dgua o PIM:S‘H’ [:’0)/:
da rede publica, através de andlises periédicas na tcfrneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade 01 de ABR 3 30 de JQH
da Agua (PCQA) aprovado
Valor Valores obtidos N.2 e N.2 Anilises (PCQA) .
A : Paramétrico Andlises _° o
Fardmeuoi(inidades) (VP) fixado no | Minimo | Maximo | superiores Sumprimento Agendadas | Realizadas Andlises
do VP Realizadas
DL 152/2017 VP
Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 0 0 100% 2 2 100%
Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 0 0 100% 2 2 100%
Desinfetante residual (mg/L) --—- 0,7 >1,5 2 2 100%
Aluminio (pg/L Al) 200 0 0 0 -—- 0 0 ---
Aménio (mg/L NH,) 0,50 0 0 0 0 0
Numero de colénias a 22 °C (N/ml) Sem alteragdo anormal 0 0 0 0 =
Numero de colénias a 37 °C (N/ml) Sem alteragdo anormal 0 0 0 0 SoE
Condutividade (uS/cm a 202C) 2500 0 0 0 - 0 0 ---
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 0 0 0 - 0 0 -
Cor (mg/L PtCo) 20 0 0 0 --- 0 0 ---
pH (Unidades pH) 26,5 e <9 0 0 0 - 0 0 -
Ferro (ug/L Fe) 200 0 0 0 --- 0 0 ---
Manganés (ug/L Mn) 50 0 0 0 --- 0 0 -
Nitratos” (mg/L NO,) 50 0 0 0 0 0
Nitritos (mg/L NO,) 0,5 0 0 0 0 0
Oxidabilidade (mg/L O,) 5 0 0 0 - 0 0 -
Cheiro a 252C (Factor de diluigdo) 3 0 0 0 --- 0 0 ---
Sabor a 252C (Factor de dilui¢do) 3 0 0 0 - 0 0 -
Turvagdo (NTU) 4 0 0 0 - 0 0 -
Antiménio (ug/L Sb) 5 0 0 0 - 0 0 -
Arsénio (ug/L As) 10 0 0 0 - 0 0 ---
Benzeno (ug/L) 1,0 0 0 0 - 0 0 -
Benzo(a)pireno (ug/L) 0,010 0 0 0 - 0 0 -
Boro (mg/L B) 1,0 0 0 0 --- 0 0 ---
Bromatos (ug/L BrO3) 10 0 0 0 - 0 0 -
Cadmio (ug/L Cd) 5,0 0 0 0 - 0 0 -
Célcio (mg/L Ca) - 0 0 0 0 -
Chumbo (ug/L Pb) 10 0 0 0 - 0 0 -
Cianetos (ug/L CN) 50 0 0 0 - 0 0 -
Cloratos (mg/I Cl02) 0,7 0 0 0 - 0 0 -
Cloritos (mg/I ClO) 0,7 0 0 0 --- 0 0 ---
Cobre (mg/L Cu) 2,0 0 0 0 - 0 0 ---
Crémio (ug/L Cr) 50 0 0 0 - 0 0 -
1,2 — dicloroetano (ug/L) 3,0 0 0 0 - 0 0 -
Dureza total (mg/L CaCO3) - 0 0 0 0 -
Enterococos (N/100 mL) 0 0 0 - 0 0 -
Fluoretos (mg/LF) 1,5 0 0 - 0 0 -
Magnésio (mg/L Mg) - 0 0 0 0 -
Mercurio (ug/L Hg) 1 0 0 0 - 0 0 -
Niquel (ug/L Ni) 20 0 0 0 - 0 0 -
Selénio (ug/L Se) 10 0 0 0 - 0 0 -
Cloretos (mg/L Cl) 250 0 0 0 - 0 0 -
S6dio (mg/L Na) 200 0 0 0 - 0 0 ---
Dose Indicativa Total (mSv/ano) 0,10 0 0 0 -- 0 0 -
Actividade alfa total (referida a Am) (Bq/ L) 0,10 0 0 0 --- 0 0 ---
Actividade beta total (referida a K) (Bq/L) 1,0
Sulfatos (mg/L SO4) 250 0 0 0 - 0 0 -
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L): 10 0 0 0 - 0 0 ---
Tetracloroeteno(pg/L) - 0 0 0 0 -
Tricloroeteno(ug/L) - 0 0 0 0 -
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (ug/L): 0,10 0 0 0 - 0 0 ---




Benzo(b)fluoranteno (ug/L) - 0 0 0 0 -
Benzo(k)fluoranteno (ug/L) -— 0 0 0 0 ---
Benzo(ghi)perileno (ug/L) -—- 0 0 0 0 -
Indeno(1,2,3-cd)pireno(ug/L) - 0 0 0 0 ---
Trihalometanos - total (ug/L): 100 0 0 0 0 0 ---
Cloroférmio(ug/L) - 0 0 0 0 ---
Bromoférmio(ug/L) - 0 0 0 0 -
Bromodiclorometano(ug/L) - 0 0 0 0 ---
Dibromoclorometano(pg/L) - 0 0 0 0 -
Pesticidas — total (ug/L) 0,50 <0,03 <0,03 0 --- 1 1 ---
Alacloro (pug/L) 0,10
Clortolurdo (ug/L) 0,10

Bentazona (pg/L) 0,10 0 0 0 - 0 0 ---
Terbutilazina (ug/L) 0,10 <0,03 <0,03 0 --- 1 1 ---
Desetilterbutilazina (ug/L) 0,10 <0,03 <0,03 0 --- 1 1 ---
Atrazina (ug/L) 0,10 <0,03 | <0,03 0 --- 1 1 -
Desetilatrazina (ug/L) 0,10 <0,03 | <0,03 0 1 1
MCPA (ug/L) 0,10 <0,03 <0,03 0 - 1 1 -
Ometoato (pug/L) 0,10 <0,025 | <0,025 0 1 1
Clorpirifos (ug/L) 0,10 <0,03 <0,03 0 1 1 ---
Linurdo (ug/L) 0,10 <0,03 <0,03 0 - 1 1 ---
Imidaclopride (pg/L) 0,10 <0,03 | <0,03 0 - 1 1 ---
Tebuconazol (ug/L) 0,10 <0,03 <0,03 0 --- 1 1 -—-
Dimetoato (ug/L) 0,10 <0,03 <0,03 0 --- 1 1 ---
Metolacloro (ug/L) 0,10 0 0 0 --- 0 0 ---
Oxadiazdo (pg/L) 0,10 0 0 0 --- 0 0 ---

Radioatividade: (Bqg/l)
Rad3o (Bq/l) 500 0 0 0 - 0 0 ---

Zona de abastecimento controlada: Monte dos Borregos

Informagdo complementar relativa a averiguagdo das situa¢des de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas): Relativamente ao atual

edital (Edital N23/2022_22 Trimestre de 2022), os result

de dezembro de 2017).
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A Vereadora da Camara:

12 de julho de 2022
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CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NA1!
ZONA DE ABASTECIMENTO DE FIGUEIRA E BARROS

Em conformidade com o Dec. Lei n.2 152/2017 de 7 de dezembro de 2017, procedeu-se a verificagdo da qualidade da dgua
da rede puiblica, através de andlises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade

22 TRIMIESTRE 2022

01 de ABR a 30 de JUN

da Agua (PCQA) aprovado
Valor Valores obtidos N.2 5 N.2 Andlises (PCQA) o
5 Paramétrico Anilises " e
Fardmetro;(tnidades) (VP) fixado no | Minimo | Mdximo | superiores cHmenmento Agendadas | Realizadas gnallses
do VP Realizadas
DL 152/2017 VP

Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 0 0 100% 2 2 100%

Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 0 0 100% 2 2 100%

Desinfetante residual (mg/L) - 0,7 0,8 2 2 100%
Aluminio (pg/L Al) 200 0 0 0 - 0 0 ---
Aménio (mg/L NH,) 0,50 0 0 0 - 0 0 -
Nimero de colénias a 22 2C (N/ml) Sem alteragao anormal 0 0 0 0 ---
Numero de colénias a 37 2C (N/ml) Sem alteragao anormal 0 0 0 0 -
Condutividade (uS/cm a 202C) 2500 0 0 0 --- 0 0 -
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 0 0 0 - 0 0 ---
Cor (mg/L PtCo) 20 0 0 0 - 0 0 -
pH (Unidades pH) 26,5 e <9 0 0 0 - 0 0 -
Ferro (ug/L Fe) 200 0 0 0 - 0 0 -
Manganés (ug/L Mn) 50 0 0 0 --- 0 0 -
Nitratos~ (mg/L NO;) 50 0 0 0 0 0
Nitritos (mg/L NO,) 0,5 0 0 0 - 0 0 -
Oxidabilidade (mg/L 0,) 5 0 0 0 - 0 0 -
Cheiro a 252C (Factor de dilui¢do) 3 0 0 0 --- 0 0 ---
Sabor a 252C (Factor de dilui¢ao) 3 0 0 0 - 0 0 ---
Turvagdo (NTU) 4 0 0 0 - 0 0 ---
Antiménio (ug/L Sh) 5 0 0 0 --- 0 0 -
Arsénio (ug/L As) 10 0 0 0 --- 0 0 -
Benzeno (ug/L) 1,0 0 0 0 - 0 0 ---
Benzo(a)pireno (ug/L) 0,010 0 0 0 - 0 0 -
Boro (mg/L B) 1,0 0 0 0 - 0 0 -
Bromatos (ug/L BrO;) 10 0 0 0 - 0 0 -
Cadmio (ug/L Cd) 5,0 0 0 0 --- 0 0 ---
Célcio (mg/L Ca) - 0 0 0 0 -
Chumbo (ug/L Pb) 10 0 0 0 - 0 0 ---
Cianetos (ug/L CN) 50 0 0 0 - 0 0 -
Cloratos (mg/I Cl02) 0,7 0 0 0 - 0 0 -
Cloritos (mg/1 CIO) 0,7 0 0 0 - 0 0 -
Cobre (mg/L Cu) 2,0 0 0 0 --- 0 0 -
Crémio (ug/L Cr) 50 0 0 0 - 0 0 -
1,2 —dicloroetano (ug/L) 3,0 0 0 0 - 0 0 -
Dureza total (mg/L CaCO3) - 0 0 0 0 -
Enterococos (N/100 mL) 0 0 0 0 - 0 0 -
Fluoretos (mg/L F) 1,5 0 0 0 - 0 0 -
Magnésio (mg/L Mg) — 0 0 0 0 ---
Mercurio (ug/L Hg) 1 0 0 0 - 0 0 -
Niquel (ug/L Ni) 20 0 0 0 - 0 0 -
Selénio (ug/L Se) 10 0 0 0 - 0 0 -
Cloretos (mg/L Cl) 250 0 0 0 - 0 0 ---
Sédio (mg/L Na) 200 0 0 0 - 0 0 -
Dose Indicativa Total (mSv/ano) 0,10 0 0 0 --- 0 0 ---
Actividade alfa total (referida a Am) (Bq/ L) 0,10 0 0 0 --- 0 0 ---

Actividade beta total (referida a K) (Bq/L) 1,0

Sulfatos (mg/L SO4) 250 0 0 0 - 0 0 -
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L): 10 0 0 0 0 0
Tetracloroeteno(ug/L) - 0 0 0 0 ---
Tricloroeteno(pug/L) --- 0 0 0 0 ---
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (ug/L): 0,10 0 0 0 - 0 0 -




Benzo(b)fluoranteno (ug/L) -— 0 0 0 0 -
Benzo(k)fluoranteno (ug/L) - 0 0 0 0 -
Benzo(ghi)perileno (pg/L) -— 0 0 0 0 -
Indeno(1,2,3-cd)pireno(pg/L) -— 0 0 0 0 -
Trihalometanos - total (ug/L): 100 0 0 0 --- 0 0 -
Cloroférmio(pg/L) - 0 0 0 0
Bromoférmio(ug/L) - 0 0 0 0
Bromodiclorometano(ug/L) - 0 0 0 0
Dibromoclorometano(ug/L) - 0 0 0 0
Pesticidas — total (ug/L) 0,50 0 0 0 --- 0 0 ---
Alacloro (ug/L) 0,10
Clortolurdo (ug/L) 0,10

Bentazona (ug/L) 0,10 0 0 0 0 0
Terbutilazina (pg/L) 0,10 0 0 0 - 0 0 -
Desetilterbutilazina (ug/L) 0,10 0 0 0 -- 0 0 -
Atrasina (ug/L) 0,10 0 0 0 --- 0 0 -
Desetilatrazina (pg/L) 0,10 0 0 0 --- 0 0 ---
MCPA (pg/L) 0,10 0 0 0 0 0
Ometoato (ug/L) 0,10 0 0 0 --- 0 0 -
Clorpirifos (ug/L) 0,10 0 0 0 --- 0 0 -
Linurdo (ug/L) 0,10 0 0 0 --- 0 0 -
Imidaclopride (ng/L) 0,10 0 0 0 --- 0 0 -
Dimetoato (ug/L) 0,10 0 0 0 --- 0 0 -
Metolacloro (pg/L) 0,10 0 0 0 --- 0 0
Oxadiazdo (ug/L) 0,10 0 0 0 - 0 0 -

Radioatividade: (Bg/l)
Raddo (Bqg/l) 500 0 0 0 - 0 0 ---

Zona de abastecimento controlada: Figueira e Barros

Informagao complementar relativa a averiguagdo das situacdes de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas): Em relacdo ao atual edital
(Edital N23/2022_2¢ Trimestre de 2022), os res ag/igﬁ@_ﬁﬁg@-se em conformidade com os valores paramétricos (Dec. Lei n.2 152/2017 de 7 de

dezembro de 2017).

A Vereadora da Camara:

12 de julho de 2022
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CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NA || i<
ZONA DE ABASTECIMENTO DE MARANHAO ‘

Em conformidade com o Dec. Lei n.2 152/2017 de 7 de dezembro de 2017, procedeu-se a verificagdo da qualidade da dgua
da rede puiblica, através de anilises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade
da Agua (PCQA) aprovado

Valor Valores obtidos N.2 2 N.2 Anélises (PCQA) %
2 ¥ Paramétrico Andlises 5 o
Farametioiunidades) (VP) fixado no | Minimo | Mdximo | superiores Sumprimento Agendadas | Realizadas Analises
do VP Realizadas
DL 152/2017 VP

Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 0 0 100% 2 2 100%

Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 0 0 100% 2 2 100%

Desinfetante residual (mg/L) --- 0,5 0,5 2 2 100%
Aluminio (pg/L Al) 200 0 0 0 - 0 0 -
Aménio (mg/L NH,) 0,50 0 0 0 0 0
Numero de coldnias a 22 eC (N/ml) Sem alteragdo anormal 0 0 0 0 o
Numero de colénias a 37 ¢C (N/ml) Sem alteragao anormal| 0 0 0 0 -
Condutividade (uS/cm a 202C) 2500 0 0 0 - 0 0 ---
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 0 0 0 - 0 0 -
Cor (mg/L PtCo) 20 0 0 0 - 0 0 -
pH (Unidades pH) 26,5 e <9 0 0 0 --- 0 0 -
Ferro (ug/L Fe) 200 0 0 0 - 0 0 -
Manganés (ug/L Mn) 50 0 0 0 --- 0 0 ---
Nitratos” (mg/L NO;) 50 0 0 0 0 0
Nitritos (mg/L NO,) 0,5 0 0 0 - 0 0 -
Oxidabilidade (mg/L 0,) 5 0 0 0 - 0 0 -
Cheiro a 252C (Factor de diluigdo) 3 0 0 0 - 0 0 -
Sabor a 252C (Factor de diluigdo) 3 0 0 0 --- 0 0 -
Turvagdo (NTU) 4 0 0 0 - 0 0 -
Antiménio (ug/L Sb) 5 0 0 0 - 0 0 -
Arsénio (ug/L As) 10 0 0 0 --- 0 0 -
Benzeno (pg/L) 1,0 0 0 0 - 0 0 ---
Benzo(a)pireno (ug/L) 0,010 0 0 0 - 0 0 -
Boro (mg/L B) 1,0 0 0 0 - 0 0 -
Bromatos (ug/L BrO3) 10 0 0 0 - 0 0 -
Cadmio (ug/L Cd) 5,0 0 0 0 --- 0 0 -
Ciélcio (mg/L Ca) = 0 0 0 0 -
Chumbo (ug/L Pb) 10 0 0 0 - 0 0 -
Cianetos (ug/L CN) 50 0 0 0 - 0 0 ---
Cloratos (mg/I ClO2) 0,7 0 0 0 --- 0 0 ---
Cloritos (mg/! ClO) 0,7 0 0 0 - 0 0 -
Cobre (mg/L Cu) 2,0 0 0 0 - 0 0 -
Crémio (ug/L Cr) 50 0 0 0 --- 0 0 ---
1,2 — dicloroetano (ug/L) 3,0 0 0 0 - 0 0 -
Dureza total (mg/L CaCO3) --- 0 0 0 0 -
Enterococos (N/100 mL) 0 0 0 0 - 0 0 -
Fluoretos (mg/L F) 1,5 0 0 0 - 0 0 ---
Magnésio (mg/L Mg) =S 0 0 0 0 -
Mercurio (ug/L Hg) 1 0 0 0 - 0 0 -
Niquel (ug/L Ni) 20 0 0 0 - 0 0 -
Selénio (ug/L Se) 10 0 0 0 - 0 0 -
Cloretos (mg/L Cl) 250 0 0 0 --- 0 0 -
Sédio (mg/L Na) 200 0 0 0 - 0 0 -
Dose Indicativa Total (mSv/ano) 0,10 0 0 0 - 0 0 ---
Actividade alfa total (referida a Am) (Bq/ L) 0,10 0 0 0 --- 0 0 ---

Actividade beta total (referida a K) (Bq/L) 1,0

Sulfatos (mg/L SO4) 250 0 0 0 - 0 0 -
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L): 10 0 0 0 0 0 -
Tetracloroeteno(ug/L) - 0 0 0 0 -
Tricloroeteno(ug/L) - 0 0 0 0 ---
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (ug/L): 0,10 0 0 0 - 0 0 -




Benzo(b)fluoranteno (ug/L) - 0 0 0 0 ==
Benzo(k)fluoranteno (ug/L) - 0 0 0 0
Benzo(ghi)perileno (ug/L) - 0 0 0 0 -
Indeno(1,2,3-cd)pireno(ug/L) - 0 0 0 0 -
Trihalometanos - total (ug/L): 100 0 0 0 - 0 0 -
Cloroférmio(ug/L) - 0 0 0 0 ---
Bromoférmio(pg/L) - 0 0 0 0
Bromodiclorometano(ug/L) --- 0 0 0 0 -
Dibromoclorometano(ug/L) -—- 0 0 0 0 ---
Pesticidas — total (ug/L) 0,50 0 0 0 0 0 -
Alacloro (ug/L) 0,10
Clortolurdo (ug/L) 0,10

Bentazona (ug/L) 0,10 0 0 0 --- 0 0 -—-
Terbutilazina (ug/L) 0,10 0 0 0 - 0 0 ---
Desetilterbutilazina (ug/L) 0,10 0 0 0 --- 0 0 ---
Atrasina (ug/L) 0,10 0 0 0 0 0 ---
Desetilatrazina (ug/L) 0,10 0 0 0 0 0 ---
MCPA (ug/L) 0,10 0 0 0 - 0 0 -
Ometoato (ug/L) 0,10 0 0 0 --- 0 0 ---
Clorpirifos (ug/L) 0,10 0 0 0 --- 0 0 -
Linurdo (ug/L) 0,10 0 0 0 - 0 0 ---
Imidaclopride (pg/L) 0,10 0 0 0 --- 0 0 ---
Dimetoato (ug/L) 0,10 0 0 0 - 0 0 ---
Metolacloro (pg/L) 0,10 0 0 0 - 0 0 -
Oxadiazdo (pg/L) 0,10 0 0 0 - 0 0 -

Radioatividade: (Bq/l)
Rad3o (Bqg/Il) 500 0 0 0 - 0 0 ---

Zona de abastecimento controlada: Maranhdo

Informacdo complementar relativa a averiguacdo das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas): Em rela¢io ao atual edital
(Edital N23/2022_2° Trimestre de 2022), estes encontram-se em conformidade com os valores paramétricos (Dec. Lei n.2 152/2017 de 7 de dezembro

de 2017). /V/‘)w\

I\
A Vereadora da Camara: ™ X 4 \/i« \/ \(Inés FilipeaPereira da Fonseca) | 12 de julho de 2022
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ALCORREGO

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
NAS ZONAS DE ABASTECIMENTOS DE AVIS/ BENAVILA/

Em conformidade com o Dec. Lei n.2 152/2017 de 7 de dezembro de 2017, procedeu-se a verificagdo da qualidade da dgua
da rede publica, através de analises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade
da Agua (PCQA) aprovado

\:—\\_ 4 1Q
-~ »
e t—

Valor Valores obtidos N.2 - N.2 Anilises (PCQA}™] ;
B : Paramétrico Anilises 4 I
Pargmetio,(unidades) (VP) fixado no [ Minimo | Maximo | superiores SHmpnmento Agendadas | Realizadas Analiscs
do VP Realizadas
DL 152/2017 VP
Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 0 0 100% 3 3 100%
Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 0 0 100% 3 3 100%
Desinfetante residual (mg/L) --- 0,1 0,7 3 3 100%
Aluminio (pug/L Al) 200 81 81 0 100% 1 1 100%
Amonio (mg/L NH,) 0,50 0,02 0,02 0 100% 1 1 100%
Ndmero de colénias a 22 2C (N/ml) Sem alteragdo anormal <1 <1 1 1 100%
Numero de colénias a 37 ¢C (N/ml) Sem alteragdo anormal| <1 <1l 1 1 100%
Condutividade (uS/cm a 202C) 2500 277 277 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Cor (mg/L PtCo) 20 <2,0 | <2,0 0 100% 1 1 100%
pH (Unidades pH) 26,5 e <9 7,6 7,6 0 100% 1 1 100%
Ferro (ug/L Fe) 200 0 0 0 - 0 0 ---
Manganés (ug/L Mn) 50 <15 <15 0 100% 1 il 100%
Nitratos” (mg/L NO;) 50 0 0 0 0 0
Nitritos (mg/L NO;) 0,5 0 0 0 - 0 0 -
Oxidabilidade (mg/L O,) 5 <1,5 <1,5 0 100% 1 1 100%
Cheiro a 252C (Factor de diluigdo) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor a 252C (Factor de dilui¢do) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Turvagdo (NTU) 4 0,34 0,34 0 100% 1 1 100%
Antiménio (ug/L Sb) 5 0 0 0 - 0 0 ---
Arsénio (ug/L As) 10 0 0 0 - 0 0 ---
Benzeno (ug/L) 1,0 0 0 0 - 0 0 ---
Benzo(a)pireno (ug/L) 0,010 0 0 0 - 0 0 -
Boro (mg/LB) 1,0 0 0 0 --- 0 0 -—-
Bromatos (ug/L BrO;) 10 0 0 0 --- 0 0 -
Céddmio (ug/L Cd) 5,0 0 0 0 - 0 0 ---
Célcio (mg/L Ca) - 0 0 0 0 ---
Chumbo (pg/L Pb) 10 0 0 0 - 0 0 ---
Cianetos (ug/L CN) 50 0 0 0 --- 0 0 -—-
Cloratos (mg/I ClO2) 0,7 0 0 0 - 0 0 ---
Cloritos (mg/I ClO) 0,7 0 0 0 - 0 0 -
Cobre (mg/L Cu) 2,0 0 0 0 - 0 0 ---
Crémio (ug/L Cr) 50 0 0 0 - 0 0 ---
1,2 — dicloroetano (ug/L) 3,0 0 0 0 --- 0 0 -
Dureza total (mg/L CaCO3) - 0 0 0 0 -
Enterococos (N/100 mL) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Fluoretos (mg/L F) 1,5 0 0 0 - 0 0 ---
Magnésio (mg/L Mg) - 0 0 0 0 -
Mercurio (ug/L Hg) 1 0 0 0 - 0 0 -
Niquel (ug/L Ni) 20 0 0 0 - 0 0 ---
Selénio (ug/L Se) 10 0 0 0 0 0 -
Cloretos (mg/L Cl) 250 0 0 0 - 0 0
Sédio (mg/L Na) 200 0 0 0 0 0
Dose Indicativa Total (mSv/ano) 0,10 0 0 0 --- 0 0 ---
Actividade alfa total (referida a Am) (Bq/ L) 0,10 0 0 0 --- 0 0 -
Actividade beta total (referida a K) (Bq/L) 1,0
Sulfatos (mg/L SO4) 250 0 0 0 - 0 0 -
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L): 10 0 0 0 - 0 0 ---
Tetracloroeteno(pg/L) --- 0 0 0 0 ---
Tricloroeteno(ug/L) - 0 0 0 0 ---
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (ug/L): 0,10 0 0 0 - 0 0 ---




Benzo(b)fluoranteno (ug/L) - 0 0 0 0 -
Benzo(k)fluoranteno (ug/L) - 0 0 0 0 -
Benzo(ghi)perileno (ug/L) - 0 0 0 0 -
Indeno(1,2,3-cd)pireno(ug/L) - 0 0 0 0 -
Trihalometanos - total (ug/L): 100 0 0 0 0 0
Cloroférmio(ug/L) - 0 0 0 0 -
Bromoférmio(ug/L) - 0 0 0 0 -
Bromodiclorometano(ug/L) - 0 0 0 0 ---
Dibromoclorometano(ug/L) - 0 0 0 0 ---
Pesticidas — total (pug/L) 0,50 0 0 0 0 0
Alacloro (ug/L) 0,10
Clortolurdo (ug/L) 0,10

Bentazona (ug/L) 0,10 0 0 0 - 0 0 -
Terbutilazina (ug/L) 0,10 0 0 0 - 0 0 -
Desetilterbutilazina (pg/L) 0,10 0 0 0 0 0
Atrasina (pg/L) 0,10 0 0 0 --- 0 0
Desetilatrazina (ug/L) 0,10 0 0 0 0 0
MCPA (ug/L) 0,10 0 0 0 0 0
Ometoato (ug/L) 0,10 0 0 0 0 0
Clorpirifos (ug/L) 0,10 0 0 0 - 0 0 -
Linurdo (ug/L) 0,10 0 0 0 - 0 0 -—-
Imidaclopride (ug/L) 0,10 0 0 0 --- 0 0 ---
Dimetoato (ug/L) 0,10 0 0 0 --- 0 0 ---
Metolacloro (ug/L) 0,10 0 0 0 --- 0 0 -
Tebuconazol (ug/L) 0,10 0 0 0 - 0 0 ---
Oxadiazdo (ug/L) 0,10 0 0 0 - 0 0 -

Radioatividade: (Bq/l)
Radio (Bg/l) 500 0 0 0 - 0 0 -

Zonas de abastecimentos controladas: Avis/ Benavila /Alcérrego

Informagdo complementar relativa a averiguacdo das situagoes de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas): Relativamente ao Edital
N23/2022 (22 Trimestre_ 01 de abr a 30 de jun), g;,zesuj%]_cgncontram-se em conformidade com os valores paramétricos (Dec. Lei n.2 152/2017 de

—

7 de dezembro de 2017). . ':T'>/;ﬁ3 RIS
A Vereadora da Camara: A

S BYVY  \(nés Filipe Pereira da Fonseca) | 12 de julho de 2022




CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
ZONA DE ABASTECIMENTO DE ALDEIA VELHA
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Em conformidade com o Dec. Lei n.2 152/2017 de 7 de dezembro de 2017, procedeu-se a verificagdo da qualidade da égua}\\‘ 7
da rede publica, através de analises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade

/
4
2

da Agua (PCQA) aprovado *\%ﬁ/‘% eJUN
Valor Valores obtidos N.2 . N.2 Andlises (PCQA) .
% ) Paramétrico Anilises : T
Earametroi(unidades) (VP) fixado no | Minimo | Maximo [ superiores Sumprimento Agendadas | Realizadas Saalises
do VP Realizadas
DL 152/2017 VP

Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 0 0 100% 2 2 100%

Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 0 0 100% 2 2 100%

Desinfetante residual (mg/L) --- 0,2 1 2 2 100%
Aluminio (ug/L Al) 200 0 0 0 - 0 0 ---
Aménio (mg/L NH,) 0,50 0 0 0 - 0 0 -
Niumero de coldénias a 22 2C (N/ml) Sem alteragdo anormal 0 0 0 0 ==
Namero de colénias a 37 2C (N/ml) Sem alteragao anormal 0 0 0 0 -
Condutividade (uS/cm a 202C) 2500 0 0 0 - 0 0 -
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 0 0 0 --- 0 0 --—-
Cor (mg/L PtCo) 20 0 0 0 - 0 0 -
pH (Unidades pH) 26,5 e <9 0 0 0 --- 0 0 -
Ferro (ug/L Fe) 200 0 0 0 - 0 0 -
Manganés (ug/L Mn) 50 0 0 0 --- 0 0 ---
Nitratos” (mg/L NO;) 50 0 0 0 0 0
Nitritos (mg/L NO,) 0,5 0 0 0 - 0 0 -
Oxidabilidade (mg/L O,) 5 0 0 0 0 0
Cheiro a 252C (Factor de diluicdo) 3 0 0 0 - 0 0 -
Sabor a 252C (Factor de dilui¢do) 3 0 0 0 -—- 0 0 -
Turvagao (NTU) 4 0 0 0 - 0 0 ---
Antiménio (ug/L Sh) 5 0 0 0 --- 0 0 -
Arsénio (ug/L As) 10 0 0 0 --- 0 0 -
Benzeno (ug/L) 1,0 0 0 0 - 0 0 ---
Benzo(a)pireno (ug/L) 0,010 0 0 0 - 0 0 -
Boro (mg/L B) 1,0 0 0 0 --- 0 0 -
Bromatos (ug/L BrOs) 10 0 0 0 - 0 0 -
Cadmio (pg/L Cd) 5,0 0 0 0 0 0
Célcio (mg/L Ca) - 0 0 0 0 -
Chumbo (ug/L Pb) 10 0 0 0 - 0 0 -
Cianetos (ug/L CN) 50 0 0 0 - 0 0 -
Cloratos (mg/I ClO2) 0,7 0 0 0 - 0 0 -
Cloritos (mg/I ClO) 0,7 0 0 0 - 0 0 -
Cobre (mg/L Cu) 2,0 0 0 0 - 0 0 -
Crémio (pg/L Cr) 50 0 0 0 - 0 0 -
1,2 — dicloroetano (ug/L) 3,0 0 0 0 - 0 0 -
Dureza total (mg/L CaCO3) - 0 0 0 0 -
Enterococos (N/100 mL) 0 0 0 0 --- 0 0 -
Fluoretos (mg/L F) 1,5 0 0 0 - 0 0 ---
Magnésio (mg/L Mg) - 0 0 0 0 -
Mercurio (ug/L Hg) 1 0 0 0 - 0 0 -
Niquel (ug/L Ni) 20 0 0 0 --- 0 0 -
Selénio (pg/L Se) 10 0 0 0 - 0 0 --
Cloretos (mg/L Cl) 250 0 0 0 - 0 0 -
Sédio (mg/L Na) 200 0 0 0 - 0 0 -
Dose Indicativa Total (mSv/ano) 0,10 0 0 0 - 0 0 -
Actividade alfa total (referida a Am) (Bq/ L) 0,10 0 0 0 0 0 =

Actividade beta total (referida a K) (Bq/L) 1,0

Sulfatos (mg/L SO4) 250 0 0 0 - 0 0 -
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L): 10 0 0 0 - 0 0 -
Tetracloroeteno(ug/L) --- 0 0 0 0 -
Tricloroeteno(pg/L) - 0 0 0 0 -
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (ug/L): 0,10 0 0 0 - 0 0 -




Benzo(b)fluoranteno (ug/L) - 0 0 0 0 ---
Benzo(k)fluoranteno (ug/L) -— 0 0 0 0 ---
Benzo(ghi)perileno (ug/L) - 0 0 0 0 -
Indeno(1,2,3-cd)pireno(pg/L) -— 0 0 0 0 -
Trihalometanos - total (ug/L): 100 0 0 0 --- 0 0 ---
Cloroférmio(ug/L) - 0 0 0 0 -
Bromoférmio(ug/L) - 0 0 0 0 -
Bromodiclorometano(pg/L) - 0 0 0 0 ---
Dibromoclorometano(ug/L) - 0 0 0 0 ---
Pesticidas — total (ug/L) 0,50 0 0 0 - 0 0 -
Alacloro (ug/L) 0,10
Clortolurdo (ug/L) 0,10

Bentazona (ug/L) 0,10 0 0 0 - 0 0 -
Terbutilazina (ug/L) 0,10 0 0 0 - 0 0 -
Desetilterbutilazina (ug/L) 0,10 0 0 0 --- 0 0 -
Atrasina (ug/L) 0,10 0 0 0 --- 0 0 -
Desetilatrazina (ug/L) 0,10 0 0 0 - 0 0 -
MCPA (ug/L) 0,10 0 0 0 - 0 0 -
Ometoato (ug/L) 0,10 0 0 0 - 0 0 -
Clorpirifos (ug/L) 0,10 0 0 0 0 0
Linurdo (pg/L) 0,10 0 0 0 0 0
Imidaclopride (ug/L) 0,10 0 0 0 0 0 ---
Dimetoato (ug/L) 0,10 0 0 0 --- 0 0
Metolacloro (ug/L) 0,10 0 0 0 0 0
Oxadiazdo (ug/L) 0,10 0 0 0 - 0 0 -

Radioatividade: (Bg/l)
Raddo (Bq/l) 500 0 0 0 --- 0 0 ---

Zona de abastecimento controlada: Aldeia Velha

Informagdo complementar relativa a averlguagap,das’srtuagoes de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas): Relativamente ao Edital

N23/2022 (22 Trimestre_ 01 de abr a 30 de ju ‘ ‘s‘resu‘taﬁés encontram-se em conformidade com os valores paramétricos (Dec. Lei n.2 152/2017 de
7 de dezembro de 2017). T/IS A\ {;"‘\

A Vereadora da Camara: AM’W ’W (Inés Filipe Pereira da Fonseca) 12 de julho de 2022
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CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NA
ZONA DE ABASTECIMENTO DE ERVEDAL
Em conformidade com o Dec. Lei n.2 152/2017 de 7 de dezembro de 2017, procedeu-se a verificagdo da qualidade da dgua
da rede publica, através de andlises periédicas na tc'frneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade 01 de Ame JUN
da Agua (PCQA) aprovado N
Valor Valores obtidos N.2 . N.2 Anilises (PCQA) .
% , Paramétrico Andlises : T
Parametro (unidades) 5 i g % Cumprimento 2 Analises
(VP) fixado no | Minimo | Maximo | superiores do VP Agendadas | Realizadas Realizadas
DL 152/2017 VP
Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 0 0 100% 3 3 100%
Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 0 0 100% 3 3 100%
Desinfetante residual (mg/L) - 0,1 0,1 3 3 100%
Aluminio (pg/L Al) 200 0 0 0 - 0 0 #DIV/0!
Amonio (mg/L NH,) 0,50 0 0 0 - 0 0 #DIV/0!
Nimero de colénias a 22 °C (N/ml) Sem alterago anormal]  >300 >300 1 1 100%
Nimero de colénias a 37 °C (N/ml) Sem alteragio anormal|  >300 >300 1 1 100%
Condutividade (1S/cm a 202C) 2500 661 661 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 0 0 0 - 0 0 -
Cor (mg/L PtCo) 20 <2,0 <2,0 0 100% 1 1 100%
pH (Unidades pH) 26,5 e <9 7,3 7,3 0 100% 1 1 100%
Ferro (ug/L Fe) 200 0 0 0 - 0 0 -
Manganés (ug/L Mn) 50 0 0 0 - 0 0 ---
Nitratos” (mg/L NO;) 50 0 0 0 0 0
Nitritos (mg/L NO;) 0,5 0 0 0 - 0 0 ---
Oxidabilidade (mg/L 0,) 5 0 0 0 - 0 0 -
Cheiro a 252C (Factor de diluigdo) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor a 252C (Factor de diluigdo) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Turvagao (NTU) 4 <0,30 <0,30 0 100% 1 1 100%
Antiménio (ug/L Sb) 5 0 0 0 - 0 0 -
Arsénio (ug/L As) 10 0 0 0 - 0 0 -
Benzeno (ug/L) 1,0 0 0 0 - 0 0 -
Benzo(a)pireno (pg/L) 0,010 0 0 0 - 0 0 -
Boro (mg/L B) 1,0 0 0 0 - 0 0 ---
Bromatos (ug/L BrO3) 10 0 0 0 - 0 0 ---
Cadmio (ug/L Cd) 5,0 0 0 0 - 0 0 -
Célcio (mg/L Ca) - 0 0 0 0 -
Chumbo (ug/L Pb) 10 0 0 0 - 0 0 -
Cianetos (ug/L CN) 50 0 0 0 --- 0 0 -
Cloratos (mg/I ClO2) 0,7 0 0 0 --- 0 0 -
Cloritos (mg/I ClO) 0,7 0 0 0 - 0 0 -
Cobre (mg/L Cu) 2,0 0 0 0 - 0 0 ---
Crémio (ug/L Cr) 50 0 0 0 - 0 0 ---
1,2 — dicloroetano (ug/L) 3,0 0 0 0 - 0 0 -
Dureza total (mg/L CaCO3) --- 0 0 0 0 -
Enterococos (N/100 mL) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Fluoretos (mg/L F) 1,5 0 0 0 - 0 0 -
Magnésio (mg/L Mg) - 0 0 0 0 ---
Mercurio (ug/L Hg) 1 0 0 0 - 0 0 -
Niquel (ug/L Ni) 20 0 0 0 - 0 0 -
Selénio (ug/L Se) 10 0 0 0 - 0 0 -
Cloretos (mg/L Cl) 250 0 0 0 - 0 0 -
S6dio (mg/L Na) 200 0 0 0 - 0 0 -
Dose Indicativa Total (mSv/ano) 0,10 0 0 0 - 0 0 ---
Actividade alfa total (referida a Am) (Bq/ L) 0,10 0 0 0 -—- 0 0 ---
Actividade beta total (referida a K) (Bq/L) 1,0
Sulfatos (mg/L SO4) 250 0 0 0 --- 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L): 10 0 0 0 - 0 0 -
Tetracloroeteno(ug/L) - 0 0 0 0 -
Tricloroeteno(ug/L) --- 0 0 0 0 -
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (ug/L): 0,10 0 0 0 0 0 ---




Benzo(b)fluoranteno (ug/L) - 0 0 0 0 -
Benzo(k)fluoranteno (ug/L) - 0 0 0 0 -
Benzo(ghi)perileno (ug/L) - 0 0 0 0 -
Indeno(1,2,3-cd)pireno(pg/L) - 0 0 0 0 -
Trihalometanos - total (ug/L): 100 0 0 0 0 0
Cloroférmio(ug/L) - 0 0 0 0 -
Bromoformio(ug/L) - 0 0 0 0 -
Bromodiclorometano(ug/L) - 0 0 0 0 ---
Dibromoclorometano(ug/L) - 0 0 0 0 -
Pesticidas — total (ug/L) 0,50 0 0 0 0 0
Alacloro (ug/L) 0,10 0 0 0 - 0 0 -
Clortolurdo (ug/L) 0,10

Bentazona (ug/L) 0,10 0 0 0 - 0 0 -
Terbutilazina (ug/L) 0,10 0 0 0 --- 0 0 -
Desetilterbutilazina (ug/L) 0,10 0 0 0 0 0
Atrasina (pg/L) 0,10 0 0 0 0 0
Desetilatrazina (ug/L) 0,10 0 0 0 - 0 0 -
MCPA (ug/L) 0,10 0 0 0 - 0 0 -
Ometoato (ug/L) 0,10 0 0 0 0 0 -
Clorpirifos (ug/L) 0,10 0 0 0 - 0 0 -
Linurdo (ug/L) 0,10 0 0 0 --- 0 0 -
Imidaclopride (ng/L) 0,10 0 0 0 --- 0 0 -
Tebuconazol (ug/L) 0,10 0 0 0 - 0 0 ---
Dimetoato (ug/L) 0,10 0 0 0 - 0 0 -—
Metolacloro (ug/L) 0,10 0 0 0 - 0 0 -
Oxadiazao (ug/L) 0,10 0 0 0 --- 0 0 -

Radioatividade: (Bq/l)
Rad3o (Bqg/l) 500 0 0 0 - 0 0 -

Zona de abastecimento controlada: Ervedal

Informagdo complementar relativa a averlgu
N22/2022 (12 trimestre_0l dejana31d
7 de dezembro de 2017).

QQQ{,’tl}g es de incumprimento dos VP (causas e medidas corretlvas) Relatlvamente ao Edital

A Vereadora da Camara:




