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Versao:

1.0 Boletim Definitivo

Tipo de amostra: Aauas de roneimo humano

Colheita: . , Avis)
Zona de Abastecimento: Avis/Benavila/Alcérrego-(2023)
Colhida por: Laboratério

Relatério / ID: 2301509 / 2311357

Data de Recolha:
Data de Recepgao:
Data Inic. Analise:
Data Fim Andlise:
Data de Emissao:

A amostragem encontra-se incluida no ambito da acreditagdo - PAG16 (2021-11-15), ISO 5667-5:2006 e ISO 19458:2006.

20/07/2023
20/07/2023
20/07/2023
22/08/2023
22/08/2023

Hora da Colheita: 13:38

Desinfectante Residual (Cloro residual) (mg/L CI2):-

Ensaio Resultado Incerteza Unidade Limite Lei (a) VR
Escherichia coli 0 - ufc/100 mL 0 -
1SO 9308-1:2014/Amd1:2016

Bactérias Coliformes (Coliformes 0 - ufc/100 mL 0 -
totais)

ISO 9308-1:2014/Adm1:2016

Desinfectante residual (Cloro 0,48 13% (1) mg/L CI2 - 0,2-0,6
residual - andlise campo)

Método Interno PTQ 152 (2019-01-28)

Azoto amoniacal <0,0400(Lq) -— mg/L NH4 0,50 ---
LAE - secga@o A, parte 7.3.1 Rodier 10* Edigao

Numero de coldnias a (22+/-2°C) 36 +51%(1) ufc/mL Sem alteragao 100
ISO 6222:1999 anormal

Numero de colonias a (36+/-2°C) 15 +58%(1) ufc/mL Sem alteracéao 20
ISO 6222:1999 anormal

Condutividade 2,8e+2 9% (1) pS/cm a 2500 -
NP EN 27 888:1996 20°C

Cor <2,0 (Lq) - mg/L PtCo 20 -
NP 627:1972

pH 71a22°C 0.2(1) Escala de 6,5-9,5 -
Método Interno (PTQ.116) (2017-11-30) Sorensen

Manganés 6 26% (1) pg/L Mn 50 -
Método Interno (PTQ.134) (2021-11-23)

Oxidabilidade 1,0 32% (1) mg/L 02 5.0 -
ISO 8467:1993

Cheiro <1 - Factor de 3 -
Método Interno PTQ 120 (2021-11-23) diluigéo

Sabor <1 - Factor de 3 -
Método Interno PTQ 120 (2021-11-23) diluiggo

Turvagéo <0,30(Lq) -—- FNU 4 -
ISO 7027-1:2016

Aluminio 35 25% (1) Hg/L Al 200 -

Método Interno (PTQ.134) (2021-11-23)
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A amostragem encontra-se incluida no ambito da acreditagdo - PAG16 (2021-11-15), ISO 5667-5:2006 e ISO 19458:2006.
Hora da Colheita: 13:38 Desinfectante Residual (Cloro residual) (mg/L CI2):-
Ensaio Resultado Incerteza Unidade Limite Lei (a) VR
Clostridium perfringens 0 -- ufc/100mL 0 -

1SO 14189:2013

Enterococos 0 - ufc/100mL 0 -
ISO 7699:2-2000

Ferro <20(Lq) --- Hg/L Fe 200 -—-
Método Interno (PTQ.134) (2021-11-23)

Declaragao de conformidade

Os Parametros analisados cumprem os valores paramétricos do Decreto Lei 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto Lei 152/2017, de 7
de dezembro - Qualidade da 4gua destinada ac consumo humano.

Incerteza ndo é considerada na avaliagdo da conformidade

/
O NN ZauwS

Diretora Técnica
Sénia Varino

PTQ, PTM e PAG indica métados internos do laboratério. "SMEWW" indica "Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater", "LAE" indica
"L' Analyse des Eaux" Rodier.

De acordo com as especificagdes do cliente/legislagéo aplicavel: Limite Lei (a) - Valor paramétrico; VR - Valor recomendado; UFC - Unidades formadoras de
colénias; Lq - Limite de quantificagédo e LD - Limite de Detegao.

A designagao "Azoto amoniacal" é equivalente a "Aménia"; a designagao "Hidrocarbonetos Totais" é equivalente a "Oleos Minerais".

No célculo referente a soma de resultados individuais considera-se que: quando uma ou mais parcelas individuais sao inferiores ao limite de quantificagao
(Lg) do método, mas pelo menos uma das parcelas é quantificavel, o resultado é apresentado ignorando-se a(s) parcela(s)inferiores ao Lq. Quando todas

as parcelas séo inferiores ao Lq, o resultado da soma é indicado como inferior @ soma dos Lq individuais.

A medida da incerteza € expressa como incerteza expandida para um factor de K = 2, representando um intervalo de confianga de aproximadamente 95 %.

Para os parametros fora do ambito da acreditagéo, a Declaragdo de Conformidade também se encontra fora do Ambito da Acreditagéo .

Os ensaios assinalados com (*) ndo estao incluidos no @mbito da acreditag@o do A.Logos. Os ensaios assinalados com (**) so contratados a laboratério
com ensaio acreditado e ndo incluidos no &mbito de acreditagdo do A .Logos. Os ensaios assinalados com (****) sdo subcontratados com ensaio nao
acreditado.

Este relatério ndo deve ser reproduzido, a ndo ser na integra, sem o acordo escrito do laboratério. Os Resultados referem-se exclusivamente aos itens
ensaiados. As opiniGes ou pareceres expressos neste Relatério de Ensaio nao estao incluidos no ambito da acreditagao.

(1) - Incerteza Medigao (Um) (Amostragem+Andlise) a Amostragem e a Andlise estao no ambito da acreditagéo - Incerteza Amostragem (Uam), os
parametros sdo contratados - Incerteza Andlise (Uan)- a amostragem fora do ambito da acreditagdo ou sdo parametros microbiologicos.Nos parametros
microbiologicos a incerteza da amostragem (Uam) é 9%. para calcular a Um= (RAIZQ((Uam/2)*2)+(Uan/2)"2))x2

(a) As Entidades Gestoras em alta responsaveis pelo tratamento, o VA para o parametro Trihalometanos no ponto de entrega deve ser 80 mg/L.O valor



