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CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NA
ZONA DE ABASTECIMENTO DE VALONGO

EDITAL N.° 3/2023

Em conformidade com o Dec. Lei n.2 152/2017 de 7 de dezembro de 2017, procedeu-se a verificagdo da qualidade da dgua
da rede publica, através de analises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade

j)«u;&/
—

22 TRIMESTRE 2023

01 de ABRa 30 de JUN

da Agua (PCQA) aprovado
Valor Valores obtidos N.2 N.2 Anélises (PCQA)
Pard d Paramétrico Andlises > an é’l‘l
Rmatro (unidades) (VP) fixado no | Minimo | Maximo | superiores Cum: :\T: e Agendadas | Realizadas Reali s:s

DL 152/2017 vP AT
Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 0 0 100% 2 2 100%
Bactérias coliformes (ufc/100 ml) 0 0 0 0 100% 2 2 100%
Desinfetante residual (mg/L) - 0,55 0,76 2 2 100%
Aluminio (pug/L Al) 200 <20,0 | <20,0 0 100% 1 1 100%
Aménio (mg/L NH,) 0,50 0 0 0 - 0 0 -
Numero de colénias a 22 2C (N/ml) Sem alterag 0 0 0 0 -
Niumero de colénias a 37 2C (N/ml) Sem alteragao anormal 0 0 0 0 -
Condutividade (uS/cm a 202C) 2500 203 203 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 0 0 0 - 0 0 -
Cor (mg/L PtCo) 20 <2 <2 0 100% 1 1 100%
Estreptococos fecais (ufc/100mL) 0 0 0 0 100% 1 1 100%

S/ alteragéo
Germes aerdbios totais a 22°C (ufc/mL) anormal 0 0 1 1 100%

ST alteracao
Germes aer6bios totais a 37°C (ufc/mL) anormal 0 0 1 1 100%

7,26 (a | 7,26 (a

pH (Unidades pH) 26,5 e <9 22,2°C) | 22,2°C) 0 100% 1 1 100%
Ferro (ug/L Fe) 200 <20,0 <20,0 0 100% 1 1 100%
Manganés (ug/L Mn) 50 0 0 0 - 0 0 -
Nitratos“ (mg/L NO;) 50 8,3 8,3 0 100% 1 1 100%
Nitritos (mg/L NO,) 0,5 0 0 0 - 0 0 -—
Oxidabilidade (mg/L O3) 5 0 0 0 - 0 0 -
Cheiro a 252C (Factor de dilui¢do) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor a 252C (Factor de dilui¢do) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Turvagdo (NTU) 4 <0,30 | <0,30 0 100% 1 1 100%
Antiménio (ug/L Sb) 5 0 0 0 - 0 0 --n
Arsénio (ug/L As) 10 0 0 0 - 0 0 -
Benzeno (ug/L) 1,0 0 0 0 — 0 0 o
Benzo(a)pireno (ug/L) 0,010 0 0 0 — 0 0 -
Boro (mg/L B) 1,0 0 0 0 - 0 0 -
Bromatos (ug/L BrO,) 10 0 0 0 - 0 0 -—
Cédmio (ug/L Cd) 5,0 0 0 0 - 0 0 -—
Célcio (mg/L Ca) - 0 0 0 0 -
Chumbo (ug/L Pb) 10 0 0 0 0 0 o
Cianetos (ug/L CN) 50 0 0 0 - 0 0 -
Cloratos (mg/I ClO2) 0,7 0 0 0 -— 0 0 -—
Cloritos (mg/I CIO) 0,7 0 0 0 - 0 0 -
Cobre (mg/L Cu) 2,0 0 0 0 - 0 0 —
Crémio (ug/L Cr) 50 0 0 0 - 0 0 -
1,2 - dicloroetano (ug/L) 3,0 0 0 0 - 0 0 -
Dureza total (mg/L CaCO3) - 0 0 0 0 -
Enterococos (N/100 mL) 0 0 0 0 -— 0 0 -
Fluoretos (mg/L F) 1,5 0 0 0 - 0 0 -
Magnésio (mg/L Mg) — 0 0 0 0 ---
Mercurio (ug/L Hg) 1 0 0 0 - 0 0 -
Niquel (pg/L Ni) 20 0 0 0 = 0 0 =
Selénio (ug/L Se) 10 0 0 0 --- 0 0 ---
Cloretos (mg/L Cl) 250 0 0 0 -— 0 0 -
Sédio (mg/L Na) 200 0 0 0 - 0 0 -
Dose Indicativa Total (mSv/ano) 0,10 0 0 0 - 0 0 -—-
Actividade alfa total (referida a Am) (Bq/ L) 0,10 0 0 0 —— 0 0 -
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0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Zona de abastecimento controlada: Valongo

Informagdo complementar relativa 3 averiguagiio das situacdes de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas): Em relacdo ao Edital
n22/2023_01 de abr a 30 de jun, os resultados encontram-se em conformidade com os valores paramétricos (Dec. Lei n.2 152/2017 de 7 de dezembro
de 2017). Incluem-se os resultados das anélises realizadas pela EPAL/Grupo Aguas de Portugal.

e}
AVereadoradaCamara: _J W\ {1\ WYY\ (Inés Filipe Pereira da Fonseca) | 18 de setembro de 2023




CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NA
ZONA DE ABASTECIMENTO DE MARANHAO

EDITAL N.°3/2023

AN

Em conformidade com o Dec. Lei n.2 152/2017 de 7 de dezembro de 2017, procedeu-se a verificagdo da qualidade da dgua
da rede publica, através de anilises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade

22 TRIMESTRE 2023
01 de ABR a 30 de JUN

da Agua (PCQA) aprovado
Valor Valores obtidos N.2 N.2 Anélises (PCQA)
Para idad Paramétrico Andlises c ,l‘ a5 é’l‘l
fEimatrgunidade) (VP) fixado no [ Minimo | M&ximo | superiores um: ; :,“: i Agendadas | Realizadas Reali s:s

DL 152/2017 vP s aaca
Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 0 0 100% 2 2 100%
Bactérias coliformes (ufc/100 ml) 0 0 0 0 100% 2 2 100%
Desinfetante residual (mg/L) - 0,44 0,65 2 2 100%
Aluminio (ug/L Al) ) 200 <20,0 | <20,0 0 100% 1 1 100%
Amoénio (mg/L NH,) " 050 <0,070 | <0,070 0 100% 1 1 100%
Nimero de colénias a 22 2C (N/ml) Sem alterag, 0 0 0 0 -
Nimero de colénias a 37 C (N/ml) Sem alteragéo anormal 0 0 0 0 ——
Condutividade (uS/cm a 202C) 2500 32,2 32,2 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Cor (mg/L PtCo) 20 <2 <2 0 100% 1 1 100%
Estreptococos fecais (ufc/100mL) 0 0 0 0 100% 1 1 100%

ST alteracao
Germes aerébios totais a 22°C (ufc/mL) anormal 0 0 - 1 1 100%

ST alteragao
Germes aerébios totais a 37°C (ufc/mL) anormal 0 0 - - 1 1 100%

7,29(a | 7,29 (a

pH (Unidades pH) 26,5 e <9 21,9°C) | 21,9°C) 0 100% 1 1 100%
Ferro (ug/L Fe) 200 <20,0 | <20,0 0 100% 1 1 100%
Manganés (ug/L Mn) 50 <5,00 | <5,00 0 - 0 0 -
Nitratos~ (mg/L NO5) 50 3,62 | 3,62 0 100% 1 1 100%
Nitritos (mg/L NO,) 0,5 <0,0050 | <0,0050 0 100% 1 1 100%
Oxidabilidade (mg/L O5) 5 <0,80 | <0,80 0 100% 1 1 100%
Cheiro a 252C (Factor de dilui¢do) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor a 252C (Factor de diluigdo) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Turvagdo (NTU) 4 <0,30 | <0,30 0 100% 1 1 100%
Antiménio (ug/L Sb) 5 <0,50 | <0,50 0 100% 1 1 100%
Arsénio (ug/L As) 10 <0,50 | <0,50 0 100% 1 1 100%
Benzeno (ug/L) 1,0 <0,30 | <0,30 0 100% 1 1 100%
Benzo(a)pireno (ug/L) 0,010 <0,0016 | <0,0016 0 100% 1 1 100%
Boro (ug/L B) 1000,0 <20,0 <20,0 0 100% 1 1 100%
Bromatos (ug/L BrO,) 10 <3,00 | <3,00 0 100% 1 1 100%
Cédmio (pg/L Cd) 5,0 <0,50 | <0,50 0 100% 1 1 100%
Ciélcio (mg/L Ca) - <5,00 | <5,00 1 1 100%
Chumbo (ug/L Pb) 10 <0,50 | <0,50 0 - 0 0 -
Cianetos (ug/L CN) 50 <5,00 | <5,00 0 - 0 0 -
Cloratos (mE/I Clo2) 0,7 0 0 0 --- 0 0 e
Cloritos (mg/I ClO) 0,7 0 0 0 - 0 0 -—
Cobre (ug/L Cu) 2000,0 <1,00 | <1,00 0 100% 1 1 100%
Crémio (ug/L Cr) 50 <1,00 <1,00 0 100% 1 1 100%
1,2 - dicloroetano (pug/L) 3,0 <0,10 | <0,10 0 100% 1 1 100%
Dureza total (mg/L CaCO3) — <20,0 | <20,0 1 1 100%
Enterococos (N/100 mL) 0 0 0 0 - 0 0 -
Fluoretos (ug/LF) 1500 <100 <100 0 100% 1 1 100%
Magnésio (mg/L Mg) -— 2 2 1 1 100%
Mercurio (ug/L Hg) 1 <0,200 | <0,200 0 - 0 0 --n
Niquel (ug_/L Ni) 20 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Selénio (ug/L Se) 10 <2,00 | <2,00 0 100% 1 1 100%
Cloretos (mg/L Cl) 250 8,79 8,79 0 100% 1 1 100%
Sédio (mg/L Na) 200 56,2 56,2 0 100% 1 1 100%
Dose Indicativa Total (mSv/ano) 0,10 <0,10 | <0,10 0 100% 1 1 100%
Actividade alfa total (Bq/ L) -— <0,04 | <0,04 1 1 100%
Actividade beta total (referida a K) (Bq/L) 1,0
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Zona de abastecimento controlada: Maranhdo
Informacdo complementar relativa a averiguagdo das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas): Em relagdo ao Edital

N22/2023_22 Trimestre_01 de abr a 30 jun, os resultados encontram-se em conformidade com os valores paramétricos (Dec. Lei n.2 152/2017 de 7 de
dezembro de 2017). Induem-sg,o\resultaﬂfﬁqas a,élbels*ealizadas pela EPAL/Grupo Aguas de Portugal.

AVereadorada Camara: VUL 1" U e oYY Yy 1\ (Inés Filipe Pereira da Fonseca) | 18 de setembro de 2023
) \ )
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CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NA
ZONA DE ABASTECIMENTO DE FIGUEIRA E BARROS

EDIT\{LL N.°3/2023
_ W ”\ﬂ(/

Em conformidade com o Dec. Lei n.2 152/2017 de 7 de dezembro de 2017, procedeu-se a verificagio da qualidade da dgua
da rede publica, através de anilises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade

22 TRIMESTRE 2023
01 de ABR a 30 de JUN

da Agua (PCQA) aprovado
Valor Valores obtidos N.2 N.2 Anilises (PCQA)
Paramétrico Anilises % é,l‘i
Farimateainidages] (VP) fixado no | Minimo | Madximo | superiores Cum: fiojnto Agendadas | Realizadas Anslises
o VP Realizadas
DL 152/2017 VP

Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 0 0 100% 2 2 100%

Bactérias coliformes (ufc/100 ml) 0 0 0 0 100% 2 2 100%

Desinfetante residual (mg/L) - 0,42 0,85 2 2 100%
Aluminio (ug/L Al) 200 0 0 0 - 0 0 -—-
Aménio (mg/L NH,) 0,50 0 0 0 - 0 0 -
Numero de col6nias a 22 2C (N/ml) Sem 0 0 0 0 -
Numero de colénias a 37 2C (N/ml) Sem alteragao anormal 0 0 0 0 .
Condutividade (uS/cm a 202C) 2500 0 0 0 —— 0 0 ---
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 0 0 0 - 0 0 ---
Cor (mg/L PtCo) 20 0 0 0 = 0 0 =
pH (Unidades pH) 26,5 e <9 0 0 0 - 0 0 -
Ferro (ug/L Fe) 200 0 0 0 - 0 0 -
Manganés (ug/L Mn) 50 0 0 0 -— 0 0 -
Nitratos” (mg/L NO,) 50 0 0 0 & 0 0 =
Nitritos (mg/L NO,) 0,5 0 0 0 - 0 0 S
|Oxidabilidade (mg/L O,) 5 0 0 0 s 0 0 -
Cheiro a 252C (Factor de dilui¢do) 3 0 0 0 --- 0 0 ---
Sabor a 252C (Factor de diluigéo) 3 0 0 0 - 0 0 ---
Turvagdo (NTU) 4 0 0 0 - 0 0 ---
Antiménio (ug/L Sb) 5 0 0 0 - 0 0 -
Arsénio (ug/L As) 10 0 0 0 - 0 0 -—
Benzeno (ug/L) 1,0 0 0 0 - 0 0 -
Benzo(a)pireno (ug/L) 0,010 0 0 0 - 0 0 -
Boro (mg/L B) 1,0 0 0 0 - 0 0 -
Bromatos (ug/L BrO3) 10 0 0 0 - 0 0 -
Cadmio (ug/L Cd) 5,0 0 0 0 - 0 0 —
Calcio (mg/L Ca) - 0 0 0 0 -
Chumbo (ug/L Pb) 10 0 0 0 - 0 0 -
Cianetos (ug/L CN) 50 0 0 0 - 0 0 -
Cloratos (mg/I ClO2) 0,7 0 0 0 - 0 0 -
Cloritos (mg/I ClO) 0,7 0 0 0 - 0 0 -
Cobre (mg/L Cu) 2,0 0 0 0 - 0 0 -
Crémio (ug/L Cr) 50 0 0 0 --- 0 0 ---
1,2 - dicloroetano (ug/L) 3,0 0 0 0 - 0 0 -—
Dureza total (mg/L CaCO3) -— 0 0 0 0 -
Enterococos (N/100 mL) 0 0 0 0 - 0 0 -—
Fluoretos (mg/L F) 1,5 0 0 0 --- 0 0 --n
rM_ag'nésIo (mg/L Mg) -— 0 0 0 0 -
Mercurio (ug/L Hg) 1 0 0 0 - 0 0 ---
Niquel (ug/L Ni) 20 0 0 0 - 0 0 -
Selénio (ug/L Se) 10 0 0 0 - 0 0 -
Cloretos (mg/L Cl) 250 0 0 0 - 0 0 -
Sédio (mg/L Na) 200 0 0 0 --- 0 0 —
Dose Indicativa Total (mSv/ano) 0,10 0 0 0 — 0 0 -
Actividade alfa total (referida a Am) (Bq/ L) 0,10 0 0 0 --- 0 0 -—

Actividade beta total (referida a K) (Bq/L) 1,0

Sulfatos (mg/L SO,) 250 0 0 0 -— 0 0 -
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L): 10 0 0 0 - 0 0 -—
Tetracloroeteno(ug/L) - 0 0 0 0 -
Tricloroeteno(ug/L) - 0 0 0 0 -
Hidrocarbonetos Aromadticos Policiclicos (ug/L): 0,10 0 0 0 -—- 0 0 -
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Zona de abastecimento controlada: Figueira e Barros

Informacdo complementar relativa a averiguagdo das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas): Em relagiio ao Edital
N22/2023_2¢2 Trimestre_01 de abr a 30 de junho de 2023, os resultados encontram-se em conformidade com os valores paramétricos (Dec. Lei n.2
152/2017 de 7 de dezembro de 2017)?!nclupm-se os resultados das anélises realizadas pela EPAL/Grupo Aguas de Portugal.

AVereadora da Camara: © DA 04T LA 2 ™V VV\/ \  (InésFilipe Pereira da Fonseca) | 18 de setembro de 2023
!




CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
- NAS ZONAS DE ABASTECIMENTOS DE AVIS/ BENAVILA/
-a - AL EORRERD EDITA} N 3/2023
.\}A\&U/r/
Em conformidade com o Dec. Lei n.2 152/2017 de 7 de dezembro de 2017, procedeu-se a verificagio da qualidade da 4gua
22 TRIMESTRE 2023
da rede publica, através de andlises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade
01 de ABR a 30 de JUN
da Agua (PCQA) aprovado
Valor Valores obtidos N.2 N.2 Andlises (PCQA)
Para idad Paramétrico Andlises ’l‘ An é,l‘i
Rrémetrounidades) (VP) fixado no | Minimo | Maximo | superiores Cum: ; :In: e Agendadas | Realizadas R "zs:s s
DL 152/2017 vp e
Escherichia coli (N/100 ml) il 0 0 0 100% 4 4 100%
Bactérias coliformes (ufc/100 ml) 0 0 0 0 100% 4 4 100%
Desinfetante residual (mg/L) -— 0,2 0,7 4 4 100%
Aluminio (ug/L Al) 200 35,5 35,5 0 100% 1 1 100%
Aménio (mg/L NH,) 0,50 <0,070 | <0,070 0 100% 1 1 100%
Niuimero de colénias a 22 2C (N/ml) Sem alterag 0 0 1 1 100%
Numero de colénias a 37 2C (N/ml) Sem alteragéo anormall 0 0 1 1 100%
Condutividade (uS/cm a 202C) 2500 291 291 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Cor (mg/L PtCo) 20 2,0 | <20 0 100% 1 1 100%
Estreptococos fecais (ufc/100mL) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
—S7aNeracao
Germes aerébios totais a 22°C (ufc/mL) anormal 0 0 - 1 1 100%
S/ alteragao
Germes aerébios totais a 37°C (ufc/mL) anormal 0 0 --- 1 1 100%
pH (Unidades pH) 26,5e <9 21,4°C) | 21,4°C) 0 100% 1 1 100%
Ferro (ug/L Fe) 200 <20 <20 0 100% 1 1 100%
Manganés (ug/L Mn) 50 <5,00 | <5,00 0 100% 1 1 100%
Nitratos® (mg/L NO;) 50 0 0 0 - 0 0 -
Nitritos (mg/L NO;) 0,5 0 0 0 - 0 0 -
Oxidabilidade (mg/L O,) 5 0,9 0,9 0 100% 1 1 100%
Cheiro a 252C (Factor de diluicdo) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor a 252C (Factor de diluigio) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Turvagdo (NTU) 4 <0,3 <0,3 0 100% 1 1 100%
Antiménio (ug/L Sb) 5 0 0 0 - 0 0 -
Arsénio (ug/L As) 10 1,35 1,35 0 100,00% 1 1 100,00%
Benzeno (pg/L) 1,0 0 0 0 o 0 0 =
Benzo(a)pireno (ug/L) 0,010 0 0 0 - 0 0 -—
Boro (mg/L B) 1,0 0 0 0 - 0 0 -—
Bromatos (ug/L BrOs) 10 0 0 0 - 0 0 -
Cadmio (ug/L Cd) 5,0 0 0 0 - 0 0 -
Cilcio (mg/L Ca) — 0 0 0 0 —-
Chumbo (ug/L Pb) 10 0 0 0 - 0 0 -
Cianetos (ug/L CN) 50 0 0 0 - 0 0 -
Cloratos (mg/I Cl02) 0,7 0 0 0 -— 0 0 -
Cloritos (mg/I CIO) 0,7 0 0 0 -— 0 0 -
Cobre (mg/L Cu) 2,0 0 0 0 - 0 0 -
Crémio (ug/L Cr) 50 0 0 0 - 0 0 -
1,2 - dicloroetano (ug/L) 3,0 0 0 0 — 0 0 -
Dureza total (mg/L CaCO3) - 0 0 0 0 -
Enterococos (N/100 mL) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Fluoretos (mg/L F) 1,5 0 0 0 - 0 0 -
Magnésio (mg/L Mg) -— 0 0 0 0 -
Mercurio (ug/L Hg) g 1 0 0 0 - 0 0 -
Niquel (pg/L Ni) 20 0 0 0 - 0 0 -
Selénio (ug/L Se) 10 0 0 0 - 0 0 -
Cloretos (mg/L Cl) 250 0 0 0 - 0 0 ---
Sédio (mg/L Na) 200 0 0 0 - 0 0 -
Dose Indicativa Total (mSv/ano) 0,10 0 0 0 - 0. 0 -
Actividade alfa total (referida a Am) (Bq/ L) 0,10 0 0 0 -— 0 0 -




0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

Zonas de abastecimentos controladas: Avis/ Benavila /Alcérrego

Informagdo complementar relativa a averiguacdo das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas): Relativamente ao Edital
N22/2023 (22 Trimestre_ 01 de abr a 30 de jun), os resultados encontram-se em conformidade com os valores paramétricos (Dec. Lei n.2 152/2017 de
7 de dezembro de 2017). Incluem-se os resultados das anélises realizadas pela EPAL/Grupo Aguas de Portugal.

— a1 03 =
AVereadorada Camara: . | (L T L N2 WV VW | (Inés Filipe Pereira da Fonseca) | 18 de setembro de 2023
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CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NA
ZONA DE ABASTECIMENTO DE ALDEIA VELHA

EDITAL N.°3/2023

HAVIV:

Em conformidade com o Dec. Lei n.2 152/2017 de 7 de dezembro de 2017, procedeu-se  verificacio da qualidade da 4gua
da rede publica, através de andlises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade

22 TRIMESTRE 2023
01 de ABR a 30 de JUN

da Agua (PCQA) aprovado
Valor Valores obtidos N.2 N.2 Anilises (PCQA)
Paramétrico Andlises % ’l‘l
EAmefip (unigades) (VP) fixado no | Minimo | Méximo | superiores cum: mene Agendadas | Realizadas Aialisas
o VP Realizadas

DL 152/2017 VP
Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 0 0 100% 2 2 100%
Bactérias coliformes (ufc/100 ml) 0 0 0 0 100% 2 2 100%
Desinfetante residual (mg/L) -— 0,68 0,73 2 2 100%
Aluminio (ug/L Al) 200 <20,0 | <20,0 0 100% 1 1 100%
Aménio (mg/L NH,) 0,50 <0,070 | <0,070 0 100% 1 1 100%
Numero de colénias a 22 2C (N/ml) Sem alteragéo anormal 0 0 0 0 -—-
Numero de colénias a 37 2C (N/ml) Sem alteragdo anormal 0 0 0 0 e
Condutividade (uS/cm a 202C) 2500 123,7 | 123,7 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Cor (mg/L PtCo) 20 <2 <2 0 100% 1 1 100%
Estreptococos fecais (ufc/100mL) 0 0 0 0 100% 1 1 100%

S/ alteragao
Germes aerdbios totais a 22°C (ufc/mL) anormal 0 0 - 1 1 100%

S/ alteragéo
Germes aerébios totais a 37°C (ufc/mL) anormal 0 0 - 1 1 100%

7,98(a | 7,98 (a

pH (Unidades pH) 26,5es9 | 22°C) | 22°C) 0 100% 1 1 100%
Ferro (ug/L Fe) 200 <20 <20 0 100% 1 1 100%
Manganés (ug/L Mn) 50 <5 <5 0 100% 1 1 100%
Nitratos” (mg/L NO,) 50 1,95 1,95 0 100% 1 1 100%
Nitritos (mg/L NO,) 0,5 <0,0050 | <0,0050 0 100% 1 1 100%
Oxidabilidade (mg/L 0;) 5 <0,80 | <0,80 0 100% 1 1 100%
Cheiro a 252C (Factor de dilui¢do) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor a 252C (Factor de dilui¢do) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Turvagdo (NTU) 4 0,32 0,32 0 100% 1 1 100%
Antiménio (ug/L Sb) 5 <0,500 | <0,500 0 100% 1 1 100%
Arsénio (ug/L As) 10 <0,500 | <0,500 0 100% 1 1 100%
Benzeno (ug/L) 1,0 <0,30 | <0,30 0 100% 1 1 100%
Benzo(a)pireno (pg/L) 0,010 <0,0016 | <0,0016 0 100% 1 1 100%
Boro (pg/L B) 1000,0 22,2 22,2 0 100% 1 1 100%
Bromatos (pg/L BrO3) 10 <3,00 | <3,00 0 100% 1 1 100%
Cddmio (ug/L Cd) 5,0 <0,500 | <0,500 0 100% 1 1 100%
Célcio (mg/L Ca) -— 17,1 17,1 1 1 100%
Chumbo (ug/L Pb) 10 <0,500 | <0,500 0 100% 1 1 100%
Cianetos (ug/L CN) 50 <5,00 <5,00 0 100% 1 1 100%
Cloratos (mg/! ClO2) 0,7 0 0o ' 0 --- 0 0 -—-
Cloritos (mg/I ClO) 0,7 0 0 0 = 0 0 e
Cobre (ug/L Cu) 2000,0 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Crémio (pug/L Cr) 50 <1 <1 0 100% 1 1 100%
1,2 - dicloroetano (ug/L) 3,0 <0,10 | <0,10 0 100% 1 1 100%
Dureza total (mg/L CaCO3) - 46,2 46,2 1 1 100%
Enterococos (N/100 mL) 0 0 0 - 0 0 ---
Fluoretos (ug/L F) 1500 <100 <100 100% 1 1 100%
Magnésio (mg/L Mg) - <1 <1 1 1 100%
Mercuirio (ug/L Hg) 1 <0,200 | <0,200 0 100% 1 1 100%
Niquel (pg/L Ni) 20 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Selénio (ug/L Se) 10 <2,00 | <2,00 0 - 1 1 100%
Cloretos (mg/L Cl) 250 10,7 10,7 0 100% 1 1 100%
Sédio (mg/L Na) 200 8,21 8,21 0 100% 1 1 100%
Dose Indicativa Total (mSv/ano) 0,10 <0,10 | <0,10 0 100% 1 1 100%
Actividade alfa total (referida a Am) (Bq/ L) 0,10 <0,04 | <0,04 0 100% 1 1 100%




Actividade beta total (referida a K) (Bq/L) 1,0
Sulfatos (mg/L SO,) 250 <10,0 | <10,0 0 100% 1 1 100%
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (pg/L): 10 <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
Tetracloroeteno(ug/L) -— <0,10 | <0,10 1 1 100%
Tricloroeteno(pg/L) - <1,0 <1,0 1 1 100%
Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos (ug/L): 0,10 <0,025 | <0,025 0 100% 1 1 100%
Benzo(b)fluoranteno (pg/L) - <0,004 | <0,004 1 1 100%
Benzo(k)fluoranteno (ug/L) - <0,0015| <0,0015 1 1 100%
Benzo(ghi)perileno (ug/L) - <0,012 | <0,012 1 1 100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno(ug/L) - <0,025 | <0,025 1 1 100%
Trihalometanos - total (_u_g/L): 80 7 7 0 100% 1 1 100%
Cloroférmio(ug/L) — <2 <2 1 1 100%
Bromoférmio(ug/L) -—- 5 5 1 1 100%
Bromodiclorometano(ug/L) --- <1 <1 1 1 100%
Dibromoclorometano(pg/L) - 2,2 2,2 1 1 100%

<maior | <maior
Pesticidas — total (ug/L) 0,50 dos L.Q. | dos L.Q. 0 100% 1 1 100%
Alacloro (pg/L) 0,10 0 0 0 -— 0 0 -
Clortolurdio (ug/L) 0,10
Bentazona (ug/L) 0,10 <0,030 | <0,030 0 100% 1 1 100%
Terbutilazina (pg/L) 0,10 <0,030j| <0,030 0 100% 1 1 100%
Desetilterbutilazina (ug/L) 0,10 <0,030 | <0,030 0 100% 1 1 100%
Atrasina (ug/l.) 0,10 <0,030 | <0,030 0 100% 1 1 100%
Desetilatrazina (ug/L) 0,10 <0,030 | <0,030 0 100% 1 1 100%
MCPA (ug/L) 0,10 <0,030 | <0,030 0 100% 1 1 100%
Ometoato (ug/L) 0,10 <0,030 | <0,030 0 100% 1 1 100%
Clorpirifos (pg/L) 0,10 <0,030 | <0,030 0 100% 1 1 100%
Linurdo (ug/L) 0,10 <0,030 | <0,030 0 100% 1 1 100%
Imidaclopride (ug/L) 0,10 ' <0,030 | <0,030 0 100% 1 1 100%
Dimetoato !_u&/L) 0,10 <0,030 | <0,030 0 100% 1 1 100%
Tebuconazol (pg/L) 0,10 <0,030 | <0,030 0 100% 1 1 100%
Metribuzina (pg/L) 0,10 <0,030 | <0,030 0 100% 1 1 100%
S-Metolacloro (ug/L) 0,10 <0,030 | <0,030 0 100% 1 1 100%
Oxadiazdo (ug/L) 0,10 <0,030 | <0,030 0 100% 1 1 100%
Radioatividade: (Bq/l)

Raddo-222 (Bq/l) 500 20,5 20,5 0 100% 1 1 100%

Zona de abastecimento controlada: Aldeia Velha

Informacgdo complementar relativa a averiguagdo das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas): Relativamente ao Edital
N22/2023 (22 trimestre_ 01 de abr a 30 de jun), os resultados encontram-se em conformidade com os valores paramétricos (Dec. Lei n.2 152/2017 de
7 de dezembro de 2017). Incluem-se os resultados d/aianélises realizadas pela EPAL/Grupo Aguas de Portugal.
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: CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NA
-l . ZONA DE ABASTECIMENTO DE ERVEDAL EDITAL N.° 3/2023
av is A ﬁé
Em conformidade com o Dec. Lei n.2 152/2017 de 7 de dezembro de 2017, procedeu-se  verificacdo da qualidade da 4gua 20 TRIMESTRE 2023
da rede publica, através de anilises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade
01 de ABR a 30 de JUN
da Agua (PCQA) aprovado
Valor Valores obtidos N.2 N.2 Anélises (PCQA)
Paramétrico Andlises % é,l‘l
Parimetrodunidades) (VP) fixado no | Minimo | Maximo | superiores Cum: fimgatn Agendadas | Realizadas Lnalises
o VP Realizadas
DL152/2017 VP
Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 0 0 100% 4 4 100%
Bactérias coliformes (ufc/100 ml) 0 0 6 1 75% 4 4 100%
Desinfetante residual (mg/L) - <0,1 1,17 4 4 100%
Aluminio (ug/L Al) 200 0 0 0 - 0 0 -
Aménio (mg/L NH,) 0,50 0 0 0 - 0 0 -
Numero de colénias a 22 2C (N/ml) Sem alteragéo anormal 0 0 1 1 100%
Numero de colénias a 37 2C (N/ml) Sem alteragéo anormal 0 0 1 1 100%
Condutividade (uS/cm a 202C) 2500 260 260 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 0 0 0 - 0 0 -
Cor (mg/L PtCo) 20 <2,0 <2,0 0 100% 1 1 100%
pH (Unidades pH) 26,5 e <9 7,5 7,5 0 100% 1 1 100%
Ferro (ug/L Fe) 200 0 0 0 -—- 0 0 —-
Manganés (ug/L Mn) 50 0 0 0 - 0 0 -
Nitratos” (mg/L NO,) 50 0 0 0 - 0 0 -~
Nitritos (mg/L NO,) 0,5 0 0 0 — 0 0 =
Oxidabilidade (mg/L 0,) 5 0 0 0 - 0 0 -
Cheiro a 252C (Factor de dilui¢io) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor a 252C (Factor de diluigdo) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Turvacio (NTU) 4 <0,30 | <0,30 0 100% 1 1 100%
Antiménio (ug/L Sb) 5 0 0 0 - 0 0 -
Arsénio (ug/L As) 10 0 0 0 - 0 0 -
Benzeno (ug/L) 1,0 0 0 0 - 0 0 -
Benzo(a)pireno (ug/L) 0,010 0 0 0 -— 0 0 -—
Boro (mg/L B) 1,0 0 0 0 - 0 0 -—
Bromatos (pug/L BrO3) 10 0 0 0 - 0 0 -
Cédmio (pg/L Cd) 5,0 0 0 0 o 0 0 =
Célcio (mg/L Ca) — 0 0 0 0 -—
Chumbo (ug/L Pb) 10 0 0 0 - 0 0 -
Cianetos (ug/L CN) 50 0 0 0 - 0 0 -—
Cloratos (mg/| ClO2) 0,7 0 0 0 - 0 0 -
Cloritos (mg/I ClO) 0,7 0 0 0 --- 0 0 -
Cobre (mg/L Cu) 2,0 0 0 0 - 0 0 ---
Crémio (ug/L Cr) 50 0 0 0 -— 0 0 -
1,2 - dicloroetano (ug/L) 3,0 0 0 0 - 0 0 -
Dureza total (mg/L CaCO3) - 0 0 0 0 -
Enterococos (N/100 mL) 0 1 1 1 0% 1 1 100%
Fluoretos (mg/L F) 1,6 0 0 0 — 0 0 -
Magnésio (mg/L Mg) - 0 0 0 0 -
Mercurio (ug/L Hg) 1 0 0 0 - 0 0 -
Niquel (ug/L Ni) 20 0 0 0 & 0 0 s
Selénio (ug/L Se) 10 0 0 0 - 0 0 -
Cloretos (mg/L Cl) 250 0 0 0 - 0 0 —
Sédio (mg/L Na) 200 0 0 0 - 0 0 -
Dose Indicativa Total (mSv/ano) 0,10 0 0 0 - 0 0 -
Actividade alfa total (referida a Am) (Bq/ L) 0,10 0 0 0 - 0 0 -
Actividade beta total (referida a K) (Bq/L) 1,0
Sulfatos (mg/L SO,) 250 0 0 0 - 0 0 oue
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L): 10 0 0 0 - 0 0 -
Tetracloroeteno(ug/L) - 0 0 0 0 -
Tricloroeteno(ug/L) - 0 0 0 0 -
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (ug/L): 0,10 0 0 0 - 0 0 -




Benzo(b)fluoranteno (ug/L) - 0 0 0 0 -
Benzo(k)fluoranteno (ug/L) - 0 0 0 0 -
Benzo(ghi)perileno (ug/L) - 0 0 0 0 -
Indeno(1,2,3-cd)pireno(ug/L) — 0 0 0 0 -
Trihalometanos - total (ug/L): 100 0 0 0 - 0 0 -
Cloroférmio(ug/L) -— 0 0 0 0 -
Bromoférmio(pg/L) - 0 0 0 0 ---
Bromodiclorometano(ug/L) — 0 0 0 0 -
Dibromoclorometano(ug/L) —— 0 0 0 0 -
Pesticidas - total (ug_/L) 0,50 0 0 0 -— 1 1 100%
Alacloro (pg/L) 0,10 0 0 0 - 0 0 e
Clortolur&o (ug/L) 0,10
Bentazona (ug/L) 0,10 <0,030 | <0,030 0 T 1 1 100%
Terbutilazina (pg/L) 0,10 0 0 0 - 0 0 -
Desetilterbutilazina (ug/L) 0,10 0 0 0 - 0 0 -—
Atrasina (ug/L) 0,10 <0,030 | <0,030 140 B 1 1 100%
Desetilatrazina (ug/L) 0,10 <0,030 | <0,030 0 -—- 1 1 100%
MCPA (ug/L)[ 0,10 0 0 0 — 0 0 —
X Ometoato (pg/L) 0,10 0 0 0 --- 0 0 -
Clorpirifos (ug/L) 0,10 0 0 0 - 0 0 -—
Linurdo (l.l_gll) 0,10 <0,030 | <0,030 0 - 1 1 100%
Imidaclopride (pg/L) 0,10 0 0 0 - 0 0 —
Tebuconazol (ug/L) 0,10 0 0 0 - 0 0 -
Dimetoato (ug/L) 0,10 0 0 0 - 0 0 -
Metolacloro (pg/L) 0,10 0 0 0 - 0 0 -
Oxadiaz&o (pg/L) 0,10 0 0 0 - 0 0 -
Radioatividade: (Bqg/l)
Raddo (Bq/l) 500 0 0 0 --- 0 0 -

Zona de abastecimento controlada: Ervedal

Informacgdo complementar relativa a averiguagdo das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas): Relativamente ao edital
N22/2023 (22 Trimestre_01 de abr a 30 de jun), houve 2 incumprimentos, sendo um no pardmetro Bactérias coliformes e outro no pardmetro
Enterococos . Foram efetuadas purgas de dgua e andlises de verificacdo, encontrando-se j& estes pardmetros em conformidade. Os restantes
resultados encontram-se em conformidade com os valores paramétricos (Dec. Lei n.2 152/2017 de 7 de dezembro de 2017). Incluem-se os resultados

das anélises realizadas pela EPAL/Grupo Aguas de Portugal.
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